
         Додаток 3 
до тендерної документації на закупівлю – 
Джерела резервного живлення 
(генератори) (ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник»  – 31120000-3 - 
Генератори) 
 

 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

 
1. До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:  

- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з 

чинним законодавством; 

- витрати на навантаження, розвантаження; 
- витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару з перевіркою 

комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників 

Покупця;  
- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та 

тендерною документацією. 

2. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у 

процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.  
3. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних 

бюджетних асигнувань. 

4. Строк (термін) поставки (передачі) товару:  до 25.12.2022 р. 
5. Місце поставки (передачі) товару: Україна, Київська область, Бучанський район, смт. Макарів, 

вул. Піонерська, 15. 

6. Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам 
стандартів/технічним умовам, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару 

даного виду та тендерної документації.  

7. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати 

встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним 
стандартам/технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.  

8.Кількість та обсяг поставки (передачі) товару, інші характеристики предмета закупівлі: 
№ 

з/п 

Конкретна назва 

предмета 

закупівлі 

Одиниця 

виміру Кількість Технічні характеристики предмета закупівлі 

1 Джерела 

резервного 

живлення 

(генератори) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 13 Тип палива – бензин; 

Потужність – не менше 6,5 кВт; 

Кількість фаз – 3; 

Двигун – 4-тактний; 
Система пуску – електростартер; 

Об’єм бака – не менше 15 літрів; 

Датчик рівня палива – так; 

Захист від перенапруги та автоматичне регулювання 

напруги – так; 

Виходи для підключення – не менше 2 розетки 230 В 

змінного струму, 1 розетка 400 В постійного струму, 1 

розетка 12 В постійного струму;  

Блок живлення має забезпечувати оптимальне живлення в 

разі перебоїв з електроживленням або в дорозі; 

Генератор легко маневрує за допомогою коліс і 
транспортної ручки; 

Сталева рама оснащена гасителями коливань. 

Гарантійний строк складає 24 місяця або 1 000 мотогодин з 

дати поставки. 
В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує  

продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб 

виробництва, вважати вираз  "або еквівалент". 

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовн і 

позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, 
європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, 

визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого 

посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».  

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми 

якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. 

 



 
 

9. Учасник повинен надати як частину своєї тендерної пропозиції документи, що підтверджують 

відповідність Товару технічним, якісним та іншим вимогам закупівлі, а саме: 

1)  Продукція має бути новою, яка не була у використанні (надати лист-гарантію (в довільній формі) 
про те, що запропоноване Учасником обладнання є новим та раніше не використовувалося). 

2) Учасник у складі тендерної пропозиції надає Таблицю-порівняння щодо відповідності Товару, що 

пропонується, технічним вимогам Замовника. 
3) Доставка обладнання здійснюється на територію замовника з перевіркою комплектності, цілісності 

та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника (надати лист-гарантію). 

4) Лист від Учасника (складений у довільній формі) з вказаними адресами та контактними 

телефонами сервісних центрів з обслуговування та ремонту генератора.  
5) Копії дійсних сертифікату відповідності та/або декларації про відповідність на товар. 

 


