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на капітальний ремонт «Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових (підготовка об’єктів до 
опалювального сезону та заходи з енергозбереження; у житловому будинку за адресою:
вул. Тарасівська, 40/52 у Голосіївському районі міста Києва (ДК 021:2015(CPV) - 45310000-3 
Електромонтажні роботи)»

Умови виконання робіт К=1,2. Згідно настанови та вказівок щодо застосування ресурсних елементних
кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи. Додаток Б, таблиця Б1, п. 1

Об'єми робіт______________________________________________________________________________
№ 

Ч.ч. Найменування робіт і витрат
Одиниця 

виміру Кількість Примітка

1 2 3 4 5
1 (Демонтаж) Запобіжник, що установлюється на 

ізоляційній основі, струм до 250 А
шт 15

2 (Демонтаж) (Демонтаж) Тримача запобіжника, що 
установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А

шт ЗО

3 (Демонтаж) Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 
250 мм2

м 1,5

4 Демонтаж відкритої електропроводки (подача шин ) м 2
5 (Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- 

, триполюсний, що установлюється на конструкції на 
стіні або колоні, струм до 100 А

шт 8

6 (Демонтаж) Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- 
, триполюсний, що установлюється на конструкиії на 
стіні або колоні, струм до 250 А

шт 2

7 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні 
або колоні, струм до 250 А

шт 8

8 (Демонтаж) Розведення по пристроях і підключення 
жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків 
затискачів і до затискачів апаратів і приладів, 
установлених на пристроях, переріз жили до 35 \лм2 
кількість: 6*1

жил 48

9 Розведення по пристроях і підключення жил кабелів 
або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і 
до затискачів апаратів і приладів, установлених на 
пристроях, переріз жили до 35 мм2

жил 48

10 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні 
або колоні, струм 25 А

шт 10

11 (Демонтаж) Розведення по пристроях і підключення 
жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків 
затискачів і до затискачів апаратів і приладів, 
установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм2 
кількість: 2*1

жил 20
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Розведення по пристроях і підключення жил каС 
або проводів зовнішньої мережі до блоків затис 
до затискачів апаратів і приладів, установлених 
пристроях, переріз жили до 35 мм2 
(Демонтаж) Прилади, що установлюються на 
конструкціях, маса до 5 кг
Прилади, що установлюються на конструкціях, і 
5 кг ( Монтаж таймера цифрового)
(Демонтаж) Пускач магнітний загального признг 
окремо стоячий, що установлюється на констру 
стіні або колоні, струм до 100 А
Пускач магнітний загального призначення, окре 
стоячий, що установлюється на конструкції на с 
колоні, струм до 100 А
(Демонтаж) Розведення по пристроях і підключе 
жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до 
затискачів і до затискачів апаратів і приладів, 
установлених на пристроях, переріз жили до 35 
Розведення по пристроях і підключення жил каЄ 
або проводів зовнішньої мережі до блоків затис 
до затискачів апаратів і приладів, установлених 
пристроях, переріз жили до 35 мм2
Підключення ( обресовка наконечників ) проводі 
електричних кабелів до приладів і засобів авток 
спосіб підключення під гвинт з окінцюванням 
наконечником
Провід, що прокладається по сталевих конструк 
панелях, переріз до 35 мм2
Демонтаж бра, плафонів
Монтаж світильників світлодіодних
Прилади, що установлюються на конструкціях, 
5 кг (датчик руху)
(Демонтаж) Розведення по пристроях і підключє 
жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до 
затискачів і до затискачів апаратів і приладів, 
установлених на пристроях, переріз жили до 35 
Розведення по пристроях і підключення жил каб 
або проводів зовнішньої мережі до блоків затис 
до затискачів апаратів і приладів, установлених 
пристроях, переріз жили до 35 мм2
Прокладання труб,по стінах і колонах із кріплень 
накладними скобами, діаметр умовного проходу 
мм (гофри)
Монтаж сталевих труб для електропроводки діа 
до 25 мм (гофра )
Затягування першого проводу перерізом понад 
до 35 мм2 в труби
Затягування наступного проводу перерізом поне 
мм2 до 35 мм2 в труби
Профіль перфорований монтажний довжиною 2 
(Монтаж DIN-рейки)
Навантаження сміття вручну 
Перевезення сміття до 15 км
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Склав L

[посада, підпис[^и^ ^^ргдвище)]

Перевірив -
[посада^nffitfic (ініціа їй. прізвище)]


